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In der Schweiz liegt der Anteil an Holz-
rahmenbeiTaschenfilternbei rund85 %.
TrotzdemsorgtderenEinsatzaushygieni-
scherSichtimmerwiederfürDiskussions-
stoff.DaherwollteesdieUnifilAGgenau
wissen und gab dem ILH Berlin den Auf-
trag, die mikrobielle Verstoffwechselbar-
keitvonHolzrahmenzuuntersuchen.

Vorgaben an ILH Berlin
DiePrüfungderBeständigkeitderProben
gegenüberPilzenundBakterienerfolgtein
AnlehnunganDINEN ISO846.Aufgrund
der SIA 382/1:2014, Punkt 5.13.2.7 –Mit
geeigneten Massnahmen..    ..ist sicher-
zustellen, dass die relative Feuchte der

PRODUKTE

Keine Chance für Pilze 
und Bakterien auf Unifil-
Holzrahmen

Neuste Untersuchungen des ILH Berlin 
(Institut für Lufthygiene) belegen, dass der von 
Unifil eingesetzte Buchenholzrahmen für 
Taschenfilter hygienisch absolut einwandfrei 
und für alle Einsatzzwecke geeignet ist.
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AussenluftvordererstenFilterstufeinder
Regelunter80 %bleibt–wurdefürdiePrü-
fungdieLuftfeuchteauf80 %modifiziert.

Ablauf der Prüfung
In zehn Parallelversuchen wurden die
Prüfkörper mit einer Sporensuspension
von Pilzen respektive Bakterien verse-
hen. Anschliessend wurden die Untersu-
chungsprobenvierWochenlangbeieiner
relativen Luftfeuchte von 80 % und einer
Temperaturvon24+/-1°C(Pilzsporen)und 
29+/-1°C(Bakterien)inkubiert.Nachzwei
und vierWochen wurden die Prüfkörper
auf Pilz- respektive Bakterienwachstum
untersucht.
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Keine Chance für Pilze 
und Bakterien auf Unifil-
Holzrahmen

PRODUKTE

TaschenfilterSynaWave
mitHolzrahmen Fazit

Taschenfilter mit Holzrahmen können
beikorrekterPlanungundkorrektemBe-
triebeinerLüftungsanlage(max.80 %rel.
Feuchte)bedenkenloseingesetztwerden.
Nicht nur das. Der Holzrahmen bringt
nochweitereVorteile:
SokannproRahmenvonderHerstellung
bis zur Entsorgung 1 kg CO2 eingespart
werden.Ausserdemzeichnetersichdank
seiner Stabilitätdurcheineeinfacheund
sichereMontageaus.

Egalob inSpitälern, inderNahrungsmit-
telindustrie, in Chemie- oder in Pharma-
betrieben–demHolzrahmendenVorzug
gegenüberKunststoff oderMetall zu ge-
ben,istdierichtigeEntscheidung.

Wachstums-
  intensität      Bewertung

Kein Wachstum bei mikroskopischer Betrachtung erkennbar

Kein Wachstum mit blossem Auge, aber unter dem Mikroskop erkennbar

Wachstum mit blossem Auge erkennbar, bis zu 25 % der Probe bewachsen

Wachstum mit blossem Auge erkennbar, bis zu 50 % der Probe bewachsen

Beträchtliches Wachstum, über 50 % der Probe bewachsen

Starkes Wachstum, ganze Probenoberfl äche bewachsen
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Bewertung der Wachstumsintensität
Die Stärke des mikrobiellen Wachstums
aufdenPrüfkörpernwirdbeisolchenUn-
tersuchungen anhand der folgenden Ta-
bellebewertet.

Untersuchungsergebnisse – Prüfb ericht 
BM 06/15-09
Nach vierWochen Inkubationszeit konn-
te auch unter dem Stereomikroskop bei
50-facher Vergrösserung auf keiner der
ProbeneinPilz-oderBakterienwachstum
festgestellt werden. Sämtliche Buchen-
holz-PrüfkörperwurdenmiteinerWachs-
tumsintensität0bewertet.


